
อัตราการใชไฟฟา 4224 หมายเลขผูใชไฟฟา  9814 020007914444 หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา 23058120

P PP/OP1 OP/OP2 คาใชจาย ปริมาณ คาใชจาย

(กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (บาท) (กิโลวัตต-ชั่วโมง) (บาท)

ม.ค. 1,996 1578.53 1067.83 265,378.79 470,076.99 1,668,935.60 2,048,047.34 31.65 4.36

ก.พ. 2,051 1,585 1,072 272,688.61 512,727.00 1,836,663.05 2,231,006.71 37.20 4.35

ม.ีค. 2,147 1,634 1353.61 285,415.33 613,910.00 2,219,091.00 2,648,625.45 38.43 4.31

เม.ย. 2,419 1907 1395.37 321,509.82 569,426.00 1,997,463.84 2,452,390.19 32.69 4.31

พ.ค. 2,086 1,669 1,298 277,314.58 541,245.99 1,894,615.95 2,131,506.32 34.87 3.94

ม.ิย. 1,520 1,336 921 202,015.05 381,307.43 1,364,138.74 1,540,295.60 34.84 4.04

ก.ค. 1,617 1,201 1,201 214,974.40 421,165.00 1,449,160.09 1,630,937.76 35.01 3.87

ส.ค. 2,379 1,866 1,446 316,253.76 604,220.99 2,172,435.48 2,448,006.25 34.14 4.05

ก.ย. 2,197 1,729 1,262 292,013.98 604,575.00 2,178,006.58 2,427,904.66 38.22 4.02

ต.ค. 2,197 1,587 1073.71 279,252.70 557,398.01 1,989,805.87 2,229,679.92 34.10 4.00

พ.ย. 2,101 1,593 1,265 261,607.57 572,715.00 2,057,027.44 2,277,270.76 37.86 3.98

ธ.ค. 1,629 1,210 1023.78 216,508.41 410,791.00 1,439,210.53 1,625,628.38 33.89 3.96

3,204,933.00 6,259,558.41 22,266,554.17 25,691,299.34

267,077.75 521,629.87 1,855,546.18 2,140,941.61 35.24 4.10

หมายเหต:ุ กรณีอัตรา ปกติ ใหกรอกคาพลังงานไฟฟาสูงสุด (On Peak) ในชอง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟามากกวา 1 เครื่อง ใหเพ่ิมจํานวนตารางแสดงขอมูลการใชไฟฟาตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟา

คาตัวประกอบภาระ (เปอรเซน็ต) =          ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง)

                     คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแตละเดือน (วัน)

คาไฟฟารวม

 (บาท)

     คาไฟฟาเฉลี่ย    

(บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ข.2 ขอมูลการใชไฟฟา

ตารางที่ ข.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2559

เดือน

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา
คาตัวประกอบภาระ 

(เปอรเซ็นต)

รวม

เฉลี่ย

x  100


